
Checklist Kecocokan Kabel dengan Terminal Perangkat
Gunakan checklist ini sebelum kabel NYA atau NYAF disambungkan ke terminal perangkat.

Yang perlu diperiksa Catatan

■ Jenis penghantar yang diterima terminal: solid, stranded/fine-stranded, atau keduanya

■ Rentang luas penampang konduktor yang diterima terminal (mm²)

■ Kebutuhan ferrule, sepatu kabel, atau aksesori terminasi lain sesuai manual

■ Panjang kupasan isolasi sesuai petunjuk perangkat

■ Ketentuan pengencangan atau torsi terminal, jika dicantumkan

Catatan: Isi berdasarkan manual terminal atau perangkat yang benar-benar digunakan pada proyek.



